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DECYZJA Nr (—|K-171/2021

Dziatajac na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia

14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu 4ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

* §3ust. 1i3, §4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2294 ze zm.),

» art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

dokonujac oceny jakosci wody zgodnie z przeprowadzong analiza uzyskanych wynikdéw
badan prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej w dniach 06.09.2021 r. i
15.09.2021 z urzadzer/instalacji wodociggu Kraszewo, wedtug sprawozdar z badan wody
Nr:  HKL.9051-2-6/10102,10117,10122/2021 z dnia 10.09.2021 r, HKL.9051-2-
6/1069z/2021 z dnia 17.09.2021 r. i £/0/08/2021/1023/F/1 z 17.09.2021 r.
Faiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
Przydatnos¢ do spozycia przez ludzi wody
podawanej do sieci i w sieci wodociagu zbiorowego Kraszewo.

Uzasadnienie:

W dniu 06.09.2021 r. i 15.09.20021 r. w ramach kontroli wewnetrznej pobrano
probki wody Nr: 1010z - 1012z i 1069z - punktdw monitoringowych/zgodnoéci na
urzadzeniach i instalacji wodociagu Kraszewo (SUW - woda surowa, uzdatniona i u 1
odbiorcy).

Badania wykonaly uprawnione laboratoria. Jakosé wody podawanej do sieci i w sieci
dystrybucyjnej wodociggu Kraszewo, zgodnie z uzyskanymi wynikami badan spetnia
obowigzujace wymagania okreslone w czeéci A tabela 1, wczesci C tabela 172 w czedci
B oraz w czesci D tabela 2 w zakresie przebadanych parametréow fizykochemicznych i
mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdzit
przydatnos¢ do spozycia przez ludzi wody z wodociagu Kraszewo - jak w
sentencji decyzji.

Okresowg ocene jakosci wody wydano w formie decyzji o przydatnodci wody do spozycia
Z wodociqgu Kraszewo zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu éciekéw i w zwiqzku z § 22
ust. 112 § 26 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w
sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,



Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy <z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw oraz § 27 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wéjt, burmistrz, prezydent miasta Jjest obowigzany do poinformowania
mieszkaricéw o jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Mazowieckiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze Zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Paristwowemu  Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu
w Ciechanowie o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
wniesienia odwotania.

Z upowainienia
Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
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Otrzymuja:
@) Adresat

2.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
3.)aa



JARS

JARS SA.

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

LABORATORIA BADAWCZE
W # mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/08/2021/1023/F/1

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie 06-400 Ciechanodw, ul. Sienkiewicza 27

£/0/08/2021/1023

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {(wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:

. woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Adres odebrania:
Miejsce odebrania:
Godzina odebrania:

Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice

zdn. 25.09.2020
06-400 Ciechandw, Sienkiewicza 27
PSE w Ciechanowie

12:50:00

nr NS/HKiS/4560/ZL/W/22-11/2020

Punkt pobrania przez
klienta:

Kurek czerpalny 1z/cie - prébka pobrana dn, 06.09.2021 r. o godz, 8:00

Data: 7 wrze$nia 2021

Informacje od Zleceniodawcy:

06-456 gm. Ojrzen,

SUW Ofrzeir Kk @ wO

Pobranie probek wg: probki pobrane przez Zleceniodawce

Odbierajacy:

Probkobiorca JARS nr: 2151

Transport probek:  JARS S.A.
Numer probki: 4424/09/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rezpoczecia badan:  07-09-2021 Data zakonczenia badan: 16-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Epichlorohydryna ug/l A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 | <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Regé ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016~11 < 1; pug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Chlorek winylu pg/l AE | PN-EN 1SO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
Benzen pg/ A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l; Rozp MZ <0,25
M (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycydow (z obliczen) ngh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)
Aldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l, Rozp. MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Dieldryna e AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp. MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)

Endryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.1.2017.2294)

[zodryna pg/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

beta-heksachlorocykloheksan (beta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M| HCH) (Dz.U.2017.2294)

gamma-heksachlorocykloheksan nel AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0010
M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

Suma HCH (z obliczen) pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p’ ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp.MZ <0010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

o,p'-dichloredifenyledichloroetylen ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (o,p'-DDE) (Dz.U.2017.2294)

o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o0,p' pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; nug/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0010
M -DDT) 2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylodichloroetan {(p,p’ ng! AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
u | -DDD) (Dz.U.2017.2294)

p.p'~dichlorodifenyledichloroetylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pug/l; Rozp. MZ <0,010
M | (p.p-DDE) (Dz.U.2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p' ng! AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp MZ <0,010
M -DDT) (Dz.U.2017.2294)

Heptachlor ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np./#* N

Epoksyd heptachloru B pgfl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010

M (Dz.U.2017.2294)
alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010

M |HCH) (Dz.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen) pgl A PB-160/LF wyd. 6 2 dnia 15.03.2016 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ <0,0050

M (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren pg/l A | PB-160/LF wyd. 6 zdnia 15.03.2016 | <0,010; pg/l; Rozp. MZ <0,0020

M (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikow badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloéci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od oirzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: t - tajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badarn sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, sg kopiami.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania

Probke pobral: pracownik PSSE w Ciechanowie — Katarzyna Polak dn. 06.09.2021 r. o godz. 8:00

Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzgdzono dnia:
17-09-2021

Autoryzowal wynik:
Pracownik JARS nr: 2255

Pracownik JARS nr: 2307
Pracownik JARS nr: 2514

Pracownik JARS nr: 2113

Zatwierdzil:
Doradca Handlowy

Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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